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AKkreditirani ispitni laboratorij prema &
HRN EN ISOAEC 17025 IZVJESTAJ O ISPITIVANJU

gradevinske stolarije

prema
HRN EN 14351-1:2010

17025 -HAA

Br: 000284-000-14 Datum: 22.01.2015.

Mjesto ispitivanja:
Euroinspekt - drvokontrola d.o.o.
Centar za ispitivanje kvalitete proizvoda $umarstva, drvne industrije i graditeljstva
Laboratorij za ispitivanje gradevinske stolarije
Svacticeva bb
HR-35000 Slavonski Brod
tel/fax: ++385 (0)35 446-407

OPCI PODACI:
Podnositelj zahtjeva: FAGUS HAUS d.o.o. Cara DuSana bb 78220 Kotor Varo§
) ) . il
Naziv proizvoda / tip; DY oKrilna balkonska vrata 00 5100 mm  Jela/Smreka IV 68 Exkiuziv
OZD ZL
Proizvodaé: FAGUS HAUS d.o.o.  CaraDufanabb 78220 Kotor Varoy  [odicte  Bosnai
proizvoda:  Hercegovina

REZULTAT:

HRN EN [SO 10077-1:2008 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona - Proratun koeficijenta
prolaska topline - 1.dio: Opéenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006);
Pojednostavljena ratunska metoda - To¢ka 5.1.1. 1,5 [W/mzK]
HRN EN IS0 10077-1:2008 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona - Proradun koeficijenta
prolaska topline - 1.dio: Opéenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)

Primjena izvjeS¢a: Ovaj dokument odnosi se isklju¢ivo na ispitani proizvod navedenog podnositelja i proizvodaca gotovog
proizvoda i nije prenosiv na druge pravne i fizicke osobe.

Akreditacija se ne odnosi na ra¢unsku metodu prema normi: HRN EN ISO 10077-1:2008.
EIDK ZP086 1zd.01 Rev.01

Zabranjeno umnozavanje bez pismene suglasnosti Euroinspekt-drvokontrola d.o.0.!
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